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Cotas em metros. Conferir medidas no local.
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REFEITÓRIO IFRJ/CPAR - PLANTA DE COBERTURA
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DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI
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Cotas em metros. Conferir medidas no local.

PROJETO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
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PLANTA  BAIXA,  CORTES,
FACHADA

Felipe J. Silva, Arq. e Urb. CAU A19406-9, SIAPE 1807041

Obs.:

AUTOR DO PROJ.  E  RESP. PELA EXEC. DA OBRA

DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI

ESC. 1/100

DATA: 27/06/2023

Cotas em metros. Conferir medidas no local.
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DE JANEIRO - IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COM DEPENDÊNCIAS E
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PROJETO DE ARQUITETURA
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PLANTA-BAIXA Refeitório - Prédios 5 e 7  - Elétrica

ESC. 1/75
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Monta-Carga - gradil de proteção

CORTE (A-A) Refeitório - Prédio 7 - Elétrica
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Felipe J. Silva, Arq. e Urb. CAU A19406-9

Obs.:

AUTOR DO PROJ.  E  RESP. PELA EXEC. DA OBRA

DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI

ESC. 1/75

DATA: 26/05/2021

PROJETO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
ANEXOS 5 E 7, AO PAVILHÃO PRINCIPAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO - IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COM DEPENDÊNCIAS E
REFEITÓRIO TIPO SELF-SERVICE

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04

David Braga Pires da Silva, SIAPE

Cotas em metros. Conferir medidas no local.

Eletroduto não cotado: Ø 25 mm.

Revisado em 17/04/2023.
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PLANTA-BAIXA Refeitório - Prédios 5 e 7  - Hidráulica e Combate a Incêndio
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PLANTA  BAIXA

Felipe J. Silva, Arq. e Urb. CAU A19406-9, SIAPE 1807041

Obs.:

AUTOR DO PROJ.  E  RESP. PELA EXEC. DA OBRA

DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI

ESC. 1/75

DATA: 27/06/2023

Cotas em metros. Conferir medidas no local.

PROJETO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
ANEXOS 5 E 7, AO PAVILHÃO PRINCIPAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO - IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COM DEPENDÊNCIAS E
REFEITÓRIO TIPO SELF-SERVICE

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE COMBATE
A INCÊNDIO

05

David Braga Pires da Silva, SIAPE 2238953

Revisado em: 27/06/2023
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ESC. 1/75
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Saída

PLANTA-BAIXA Refeitório - Prédios 5 e 7 - Inst. Sanitárias

CI

PLANTA  BAIXA

Felipe J. Silva, Arq. e Urb. CAU A19406-9, SIAPE 1807041

Obs.:

AUTOR DO PROJ.  E  RESP. PELA EXEC. DA OBRA

DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI

ESC. 1/75

DATA: 27/06/2023

Cotas em metros. Conferir medidas no local.

PROJETO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
ANEXOS 5 E 7, AO PAVILHÃO PRINCIPAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO - IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COM DEPENDÊNCIAS E
REFEITÓRIO TIPO SELF-SERVICE

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

06

David Braga Pires da Silva, SIAPE 2238953

Tubulação não cotada: Ø 100 mm.
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PLANTA-BAIXA Refeitório - Prédios 5 e 7 - GLP

ESC. 1/75

PLANTA  BAIXA

Felipe J. Silva, Arq. e Urb. CAU A19406-9, SIAPE 1807041

Obs.:

AUTOR DO PROJ.  E  RESP. PELA EXEC. DA OBRA

DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI

ESC. 1/75

DATA: 19/06/2023

Cotas em metros. Conferir medidas no local.

PROJETO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
ANEXOS 5 E 7, AO PAVILHÃO PRINCIPAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO - IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COM DEPENDÊNCIAS E
REFEITÓRIO TIPO SELF-SERVICE

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO (GLP)

07

David Braga Pires da Silva, SIAPE 2238953

Revisado em: 27/07/2023
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PLANTA-BAIXA Refeitório - Prédios 5 e 7  - Ar Cond., Ventilação e Exaustão
ESC. 1/75
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ESC. 1/75
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PLANTA  BAIXA, CORTES

Felipe J. Silva, Arq. e Urb. CAU A19406-9, SIAPE 1807041

Obs.:

AUTOR DO PROJ.  E  RESP. PELA EXEC. DA OBRA

DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI

ESC. 1/75

DATA: 19/06/2023

Cotas em metros. Conferir medidas no local.

PROJETO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
ANEXOS 5 E 7, AO PAVILHÃO PRINCIPAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO - IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COM DEPENDÊNCIAS E
REFEITÓRIO TIPO SELF-SERVICE

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

08

David Braga Pires da Silva, SIAPE 2238953

Revisado em: 27/07/2023

ESC. 1/75
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REFEITÓRIO IFRJ/CPAR -  PCDA - CORTE ESQUEMÁTICO

ESC. 1/250

IFRJ/REFEITÓRIO
A = 427,00 m2

Cone de proteção de 60 o

Cone de proteção de 45 o

Pára-raios
tipo

Franklin

Cone de proteção de 60 o

Cone de proteção de 45 o

REFEITÓRIO IFRJ/CPAR -  PLANTA DE COBERTURA (PARCIAL)

ESC. 1/250

PLANTA  DE COBERTURA  E
CORTE ESQUEMÁTICO

Felipe J. Silva, Arq. e Urb. CAU A19406-9, SIAPE 1807041

Obs.:

AUTOR DO PROJ.  E  RESP. PELA EXEC. DA OBRA

DIRETOR-GERAL DO IFRJ/CAMPUS PARACAMBI

ESC. 1/250

DATA: 27/06/2023

Cotas em metros. Conferir medidas no local.

PROJETO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
ANEXOS 5 E 7, AO PAVILHÃO PRINCIPAL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
DE JANEIRO - IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COM DEPENDÊNCIAS E
REFEITÓRIO TIPO SELF-SERVICE

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

09

David Braga Pires da Silva, SIAPE 2238953

Revisado em: 25/09/2023

REFEITÓRIO IFRJ/CPAR -  PCDA - PLANTA ESQUEMÁTICA

ESC. 1/250


